
令和5年度水質検査計画

羽根 0

基１ 一般細菌 100個/ml以下 × <10 <10 <10 １回／月 １回／月 省略不可項目

基２ 大腸菌 検出されないこと × 不検出 不検出 不検出 １回／月 １回／月 省略不可項目

基３ カドミウム及びその化合物 0.003mg/l以下 ○ <0.0003 <0.0003 <0.0003 １回／３月 １回／年 省略可能だが、安全確認の為に１回／年検査を行う。

基４ 水銀及びその化合物 0.0005mg/l以下 ○ <0.00005 <0.00005 <0.00005 １回／３月 １回／年 省略可能だが、安全確認の為に１回／年検査を行う。

基５ セレン及びその化合物 0.01mg/l以下 ○ <0.001 <0.001 <0.001 １回／３月 １回／年 省略可能だが、安全確認の為に１回／年検査を行う。

基６ 鉛及びその化合物 0.01mg/l以下 ○ <0.0003 <0.0003 <0.0003 １回／３月 １回／年 省略可能だが、安全確認の為に１回／年検査を行う。

基７ ヒ素及びその化合物 0.01mg/l以下 ○ <0.001 <0.001 <0.001 １回／３月 １回／年 省略可能だが、安全確認の為に１回／年検査を行う。

基８ 六価クロム化合物 0.02mg/l以下 ○ <0.001 <0.001 <0.001 １回／３月 １回／年 省略可能だが、安全確認の為に１回／年検査を行う。

基９ 亜硝酸性窒素 0.04mg/l以下 ○ <0.004 <0.004 <0.004 １回／３月 １回／年 省略可能だが、安全確認の為に１回／年検査を行う。

基１０ シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/l以下 × <0.001 <0.001 <0.001 １回／３月 １回／３月 省略不可項目

基１１ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/l以下 ○ 0.23 0.22 0.24 １回／３月 １回／年 省略可能だが、安全確認の為に１回／年検査を行う。

基１２ フッ素及びその化合物 0.8mg/l以下 ○ 0.06 <0.05 <0.05 １回／３月 １回／年 省略可能だが、安全確認の為に１回／年検査を行う。

基１３ ホウ素及びその化合物 1mg/l以下 ○ <0.01 <0.01 <0.01 １回／３月 １回／年 省略可能だが、安全確認の為に１回／年検査を行う。

基１４ 四塩化炭素 0.002mg/l以下 ○ <0.0001 <0.0001 <0.0001 １回／３月 １回／年 省略可能だが、安全確認の為に１回／年検査を行う。

基１５ １,４－ジオキサン 0.05mg/l以下 ○ <0.001 <0.001 <0.001 １回／３月 １回／年 省略可能だが、安全確認の為に１回／年検査を行う。

基１６
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸ
ﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04mg/l以下

○ <0.0002 <0.0002 <0.0002 １回／３月 １回／年 省略可能だが、安全確認の為に１回／年検査を行う。

基１７ ジクロロメタン 0.02mg/l以下 ○ <0.0001 <0.0001 <0.0001 １回／３月 １回／年 省略可能だが、安全確認の為に１回／年検査を行う。

基１８ テトラクロロエチレン 0.01mg/l以下 ○ <0.0001 <0.0001 <0.0001 １回／３月 １回／年 省略可能だが、安全確認の為に１回／年検査を行う。

基１９ トリクロロエチレン 0.01mg/l以下 ○ <0.0001 <0.0001 <0.0001 １回／３月 １回／年 省略可能だが、安全確認の為に１回／年検査を行う。

基２０ ベンゼン 0.01mg/l以下 ○ <0.0001 <0.0001 0.0018 １回／３月 １回／年 過去において基準値の１／１０以上検出されているため

基２１ 塩素酸 0.6mg/l以下 × 0.06 0.072 0.09 １回／３月 １回／３月 省略不可項目

基２２ クロロ酢酸 0.02mg/l以下 × <0.002 <0.002 <0.002 １回／３月 １回／３月 省略不可項目

基２３ クロロホルム 0.06mg/l以下 × <0.0001 0.00054 <0.0001 １回／３月 １回／３月 省略不可項目

基２４ ジクロロ酢酸 0.03mg/l以下 × <0.002 <0.002 <0.002 １回／３月 １回／３月 省略不可項目

基２５ ジブロモクロロメタン 0.1mg/l以下 × <0.0001 <0.0001 <0.0001 １回／３月 １回／３月 省略不可項目

基２６ 臭素酸 0.01mg/l以下 ○ <0.001 <0.001 <0.001 １回／３月 １回／３月 次亜塩素酸ナトリウムを使用しているため

基２７ 総トリハロメタン 0.1mg/l以下 × <0.0004 <0.0004 <0.0004 １回／３月 １回／３月 省略不可項目

基２８ トリクロロ酢酸 0.03mg/l以下 × <0.002 <0.002 <0.002 １回／３月 １回／３月 省略不可項目

基２９ ブロモジクロロメタン 0.03mg/l以下 × <0.0001 <0.0001 <0.0001 １回／３月 １回／３月 省略不可項目

基３０ ブロモホルム 0.09mg/l以下 × <0.0001 <0.0001 <0.0001 １回／３月 １回／３月 省略不可項目

基３１ ホルムアルデヒド 0.08mg/l以下 × <0.004 <0.004 <0.004 １回／３月 １回／３月 省略不可項目

基３２ 亜鉛及びその化合物 1mg/l以下 ○ 0.007 <0.002 0.0062 １回／３月 １回／年 省略可能だが、安全確認の為に１回／年検査を行う。

基３３ アルミニウム及びその化合物 0.2mg/l以下 ○ 0.032 0.016 0.078 １回／３月 １回／３月 過去において基準値の１／５以上検出されているため

基３４ 鉄及びその化合物 0.3mg/l以下 ○ <0.03 <0.03 0.06 １回／３月 １回／３月 過去において基準値の１／５以上検出されているため

基３５ 銅及びその化合物 1mg/l以下 ○ 0.006 0.003 0.004 １回／３月 １回／年 省略可能だが、安全確認の為に１回／年検査を行う。

基３６ ナトリウム及びその化合物 200mg/l以下 ○ 6.3 5.9 6 １回／３月 １回／年 省略可能だが、安全確認の為に１回／年検査を行う。

基３７ マンガン及びその化合物 0.05mg/l以下 ○ <0.001 <0.001 0.0012 １回／３月 １回／年 省略可能だが、安全確認の為に１回／年検査を行う。

基３８ 塩化物イオン 200mg/l以下 × 5.3 5.5 4.7 １回／月 １回／月 省略不可項目

基３９ カルシウム・マグネシウム等（硬度） 300mg/l以下 ○ 22 20 22 １回／３月 １回／年 省略可能だが、安全確認の為に１回／年検査を行う。

基４０ 蒸発残留物 500mg/l以下 ○ 66 58 65 １回／３月 １回／年 過去において基準値の１／１０以上検出されているため

基４１ 陰イオン界面活性剤 0.2mg/l以下 ○ <0.02 <0.02 <0.02 １回／３月 １回／年 省略可能だが、安全確認の為に１回／年検査を行う。

基４２ ジェオスミン 0.00001mg/l以下 ○ <0.000001 <0.000001 <0.000001
原因藻類発生時に
月１回以上

１回／年 省略可能だが、安全確認の為に１回／年検査を行う。

基４３ ２－メチルイソボリネオール 0.00001mg/l以下 ○ <0.000001 <0.000001 <0.000001
原因藻類発生時に
月１回以上

１回／年 省略可能だが、安全確認の為に１回／年検査を行う。

基４４ 非イオン界面活性剤 0.02mg/l以下 ○ <0.002 <0.002 <0.002 １回／３月 １回／年 省略可能だが、安全確認の為に１回／年検査を行う。

基４５ フェノール類 0.005mg/l以下 ○ <0.0005 <0.0005 <0.0005 １回／３月 １回／年 省略可能だが、安全確認の為に１回／年検査を行う。

基４６ 有機物等（全有機炭素の量） 3mg/l以下 × <0.3 <0.3 <0.3 １回／月 １回／月 省略不可項目

基４７ ｐＨ値 5.8～8.6 × 6.9 6.9 6.9 １回／月 １回／月 省略不可項目

基４８ 味 異常でないこと × 異常なし 異常なし 異常なし １回／月 １回／月 省略不可項目

基４９ 臭気 異常でないこと × 異常なし 異常なし 異常なし １回／月 １回／月 省略不可項目

基５０ 色度 5mg/l以下 × 1.4 <0.5 2.6 １回／月 １回／月 省略不可項目

基５１ 濁度 2mg/l以下 × 0.2 <0.1 0.4 １回／月 １回／月 省略不可項目

備考
1 過去３年間の実績（最大値）において、基準値の１／１０以下で原水等の変動による汚染の恐れがない場合、３年に１回へ省略可能。
2 過去３年間の実績（最大値）において、基準値の１／５以下で原水等の変動による汚染の恐れがない場合、１年に１回へ省略可能。
3 過去３年間の実績が定量下限値以下でも、定量下限値が基準値と同じ場合には、基準値の１／５以上と解釈され３ヶ月に１回の頻度となる。
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